,% Gostynin, dn. 19 lutego 2020 1.

KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Gostyninie
ul. Przemyslowa 1, 09-500 Gostynin

P7.5580.1.1.2020
Egz. nro..

PROTOKOL

ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawezych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o PaAstwowej Strazy Pozarnej (j.t.,
o Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji zdnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawezych

przeprowadzanych przez Pafistwowg Straz Pozarna (Dz. U. z 2005 r.. nr 225, poz. 1934) w dniu:

06.02.2020 r.

przez

1) st. kpt. mgr inZz. Michal Borkowski — starszy specjalista ds. kontrolno —rozpoznawczych, legitymacja

stuzbowa 12/2019,

legitymujacego si¢ upowaznieniem numer PZ.5580.1.2020 z dnia 27.01.2020 r., wvdanym
przez Komendanta Powiatowego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Gostyninie. zostaly przeprowadzone

czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Urzad Miasta Gostynina, budynek Ratusza
ul. Rynek 1
09-500 Gostynin

| Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania

| Nazwa i adres kontrolowanego g R
kontrolowanego oraz podstawa | zakres upowaznienia

Urzad Miasta Gostynina Hanna Adamska — Sekretarz Migjski
| ul, Rynek 1
| 09-300 Gostynin

|
|

i
|

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnoscei:

| Imie. nazwisko. stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego | Imie. nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

'I Anna  Wilinska —~  z-ca  Naczelnika  Biura | -
| Organizacyjnego Burmistrza |
L L
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Kontrolowany oswiadezyl, ze zapoznata sie z klauzulg informacyjna (RODO) dot. upowaznienia do przeprowadzenia
czynno$¢ kontrolno-rozpoznawezych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pafistwowej Strazy Pozarnej

(.t., Dz. U. 22019 1., poz. 1499 ze zm.)

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyl:

1) przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych,

2) oceny zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] rozwiazaft technicznych zastosowanych
w obiekcie budowlanym,

3) postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2013 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018, poz. 2221 ze zm., j.t.), wykorzystywanyvmi w ochronie
przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajacymi substancje

kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola sprawdzajaca (decyzja PZ.5580.2.3.2019 z dnia 24.04.2019.)

Wykaz kontrolowanych obiektdw, terendw i urzgdzen:
[) Obiekt Ratusza.
PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowiazkdw z zakresu ochrony przeciwpozarowei:

Urzad Miasta Gostynina. ul. Rynek 26. 09-500 Gostynin |

2. Charaktervstvka pozarowa obiektu:

Dane zawarte w protokole PZ.5580.2.1.2019 z dn. 26.03.2019 1.

3. Organizacja ochrony ppoz.
Okazano Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego zaktualizowana w lutym 2019 r. IBP znajduje sie w miejscu

dostgpnym dla ekip ratowniczych. Okazano o$wiadczenia wyrywkowo wybranych pracownikow z odbytego szkolenia |

BHP. W budynku znajduje sie w widocznym miejscu instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem

telefonéw alarmowych. Obiekt oznakowano znakami ewakuacyjnymi oraz znakami bezpieczenstwa. |

4. Postepowanie Kontrolne. administracvine. egzekucvine prowadzone przez PSP

Ostatnia kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie 20.03.2019 r. (protokot
z dnia 26.03.2019 r.).

X W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne. ¥

{ W takeie kontroli sprawdzono realizacje decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie, znak PZ.5580.2.3.2019 ‘

| zdnia 24.04.2019 r. w zakresie natozonych obowiazkéw: |




1. usuna¢ lub doprowadzi¢ do klasy reakcji na ogieri zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1 okreslanej,
co najmniej, jako ,trudno zapalny” okladzine $cienna (boazeria drewniana) wykonana z materiatu tatwo
zapalnego, ktdra zastosowano na drodze ewakuacyjnej w budynku Ratusza, ul. Rynek 1. 09 - 500 Gostynin,

bedacego wiasnoscia Urzedu Miasta Gostynina, nie zapewniajac przy tym dwoch kierunkéw ewakuacji

(w analizowanym przypadku z poziomu [ pietra),

2. doprowadzenie okladziny Sciennej (boazeria drewniana) do klasy reakcji na ogieri okreslanej, co najmniej,
jako trudno zapalny, o ktérym mowa w pkt. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna dot. srodka
zabezpieczajacego (np. farba, lakier), a nastepnie potwierdzi¢ o$wiadczeniem sporzadzonym przez osobe

posiadajaca odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie,
Podezas prowadzonych czynnosci okazano:
¢ Protokot z wykonania zabezpieczenia ognioochronnego” z dn. 14.11.2019 r. (zatacznik nr 1),

*  Faktura nr F/0510/08/19 potwierdzajaca zakup farby. (zatacznik nr 2),

* Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych mr 1/2017 oraz Aprobate techniczna ITB AT-15-3080/2016 |

dot. zestawu bezbarwnych farb Sika Pyroplast Wood T do ogniochronnego zabezpieczenia drewna i wyrobéw

drewnopochodnych.

Na podstawie przedlozonych dokumentéw zastosowany zestaw bezbarwnych farb doprowadza elementy
zabezpieczone powloka ochronna do klasy B-sl, d0 reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako

niezapalne, niekapiace i nierozprzestrzeniajace ogief na podstawie warunkéw technicznych.

Decyzja znak PZ.5580.2.3.2019 z dnia 24.04.2019 r. zostala zrealizowana.

3. Czvnnosci zabronione

W takeie czynnosei kontrolno-rozpoznawczych nie stwierdzono.

6. Ocena dotvezaca wystepowania elementdw zagrozenia zvcia ludzi
W takcie czynnosdcei kontrolno-rozpoznawczych nie stwierdzono.

7. Ocena dotvezaca wystepowania _nieprawidlowo$ci  powodujacveh  bezposrednie

niebezpieczenstwo powstania pozaru

| W takcie czynnosci kontrolno—rozpoznawczych nie stwierdzono.

8. Wyposazenie budvnku w urzadzenia przeciwpozarowe

Obiekt wyposazony jest w urzadzenia przeciwpozarowe tj.:

1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu,

9. Sprawnos$¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowyvch

Ad. 1. Okazano protokot z dn. 04.03.2019 r. Badanie wykonat Adam Kaczmarek, nr upr. De 754/228/16. Bez uwag.
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10. Stan wvposazenia. sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

[ Obiekt wyposazono w gasnice zgodnie z przelicznikiem 2 kg (lub 3 dm’) na kazde 100 m” powierzchni strefy |

| i i £ g, i |
| pozarowej. Konserwacja dokonywana regularnie. Miejsce usytuowania gasnic oznakowano. ‘
1

11. Substancie zubozZajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wyKkorzvstvwane w
systemach ochronv przeciwpozarowych

W obiektach objetych czynno$ciami kontrolno-rozpoznawczymi nie stwierdzono wyst¢powania systeméw ochrony |

przeciwpozarowej i gasnic zawierajacych substancje wymienione w zatacznikach [ i II do Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie substancji zubozajacych warstwe

0ZONnowa.

W obiektach objetych czynnosciami kontrolno-rozpoznawezymi nie stwierdzono wystepowania systemow ochrony
przeciwpozarowe] i gasnic zawierajacych substancje wymienione w zataczniku I do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych

i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 842/2006.

12. Wynosazenie budvnku w instalacie uzvtkowe

1. Instalacja elektrvezna,

| 2. Instalacja odgromowa,

3. Instalacja kominowa, wentylacyjna.

13. Sprawno$¢ techniczna i funkcjonalna instalacii uzvtkowvceh

Ad. 1. Okazano protokoly z dnia 21.10.2016 r., w tym protokét badanie opornosci izolacji obwodéw. W tym zakresie '
bez uwag. Badanie wykonal Jozef Janicki, nrupr. De 332/228/16; Ee 353/228/16. Protokoly dot. skutecznosci {
zerowania zawieraja uwagi. Po usunieciu usterek w dniu 12.12.2016 r. przeprowadzono ponownie pomiary. Bez uwag, :
Ad. 2. Okazano protokot z pomiaru opornosci uziemien z dnia 30.10.2016 r. Badanie wykonal Adam Kaczmarek, !
ar upr. De 754/228/16; Ee 755/228/16. |
Ad. 3. Okazano protokét nr 13/12/2019 z dnia 11.12.2019 r. z okresowej kontroli przewoddw kominowych. Badanie ‘

| wykonat Rafat Plucinski, nr dypl. 76/0%. Bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDE.OWOSCI

1. |- | [0 usunieto w trakcic

| kontroli |

W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami: Ma
220 —per—sll2-piin—amo czepe-RkeRelewaRegs-o—konl
e e T g :

ST 3 1 : sl

Inne ustalenia:

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm’/s zapewnia miejska sie¢
wodociagowa. Najblizszy hydrant nadziemny usytuowany jest w odleglosei do 75 m na utwardzonym placu od strony wejdcia
gtéwnego do budynku Ratusza. Kolejne hvdranty znajduja sie przy ul. 3 Maja. Droga pozarowa nie jest wymagana

dla budynku. Dojazd zapewniony jest droga utwardzona. ktéra stanowi ul. Rynek.
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14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

DRI,

Na tym protokét zakornczono.

Kontrolowany zostal poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen
do protokotu. Protokét spisanc na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach i PO zapoznaniu sig z jego trescia
podpisano bez zastrzezen / zZaSTTZeZenianti.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

STARSZY SPECJALISTA

SEKRETARZ MIEJSKI ds. kontrolno—ruzpoznawczych
3 2 L.yé"' - =
mgr Hanna Adams st. kpt. mgr inz. Michat Borkowski
(podpis z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nazwiska
1 stanowiska stuzbowego kontrolowanego) stanowiska sluzbowego kontrolujacego)

Mova (A esde

tn



 H



